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Einbauanleitung zur Leerrohrmontage fiir Gas-Hausanschliisse DN 25 bei Hausern mit Bodenplatte

OK FuBbodenaufthau® J/
50 - 100 mm OK Bodenplatte

OK Erdreich

300 mm
Rohr innen und aulfen aufgeraut DN 100 - 150 mm**

min. 600 mm
max. 800 mm

Schutzrohr Bogen 90°
Mindestradius 500 mm
alternativ 6 Bogen a 15° DN 100 - 150

* der Uberstand muss entsprechend eingekiirzt werden R gy
** Eine Durchfiihrung durch die Bodenplatte mit PVC -KG Rohr (Abwasserrohr o. d.) ist nicht zul3ssig.
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